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Uwagi:

1. Turbine kominkowg Banan 3 podwiesi¢ do stropu na wibroizolatorach w taki
sposob aby zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza do by-passu.

2. Turbine kominkowg wyposazy¢ w automatyczny sterownik ARO.

3. Nawiew powietrza do pomieszczen na parterze zrealizowac za pomocg
anemostatéw nawiewnych umieszczonych pod sufitem.

4. Nawiew powietrza do pomieszczen na pietrze zrealizowac za pomocg
podtogowych kratek nawiewnych.

5. Wszystkie kanaty wentylacyjne ociepli¢ metalizowang wetng mineralng grubosci
30mm.

6. Przepusty kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane uszczelnic¢ piankag
poliuretanowg samo gasnaca.
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Projekt instalacji dystrybuciji

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Legenda: CTH 41-300 Dgbrowa Gornicza, ul.Ks.G. Augustynika 15/6
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Prowadzenie kanatu nawiewnego
w warstwie izolacji stropu
lewka 4cm
Izolacja 9cm
Kanat 5cm
Strop 24cm
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